
点検頻度 点検周期(年)
受変電設備 １回／12か月 １回
照明設備 １回／12か月 １回
排水設備 １回／12か月 １回

１回／３か月 ３回
１回／12か月 １回

遠方監視装置 １回／６か月 ２回
ラジオ再放送設備 １回／12か月 １回
自動火災報知設備 １回／６か月 ２回
消火設備 １回／６か月 ２回

換気設備
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地下自動車道

資料13


